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Niniejsze sprawozdanie moŜe być okazywane lub kopiowane tylko w całości 

SPRAWOZDANIE Z OBLICZE Ń CIEPLNYCH 
 

Temat: Sprawozdanie z obliczeń cieplnych dotyczących  wyznaczenia wartości  ψ w  
             obliczanym przekroju okna drewnianego systemu EUROLINE-1 z wkładem 
szybowym 4 x 16 x 4 dla : 

- Ramki ze stali nierdzewnej 
- Ramki termo dwumateriałowej Termo (stal nierdzewna, 
polipropylen) 

Metodyka wg normy PN EN 10077-2:2003 
 
1 Wyliczenia dla przekroju  z zastosowana ramką  ze stali nierdzewnej 
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2. Wyliczenia ze Wyliczenia dla przekroju  z zastosowana ramką  Termo  
(stal nierdzewna, polipropylen) 
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